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“Oggetto: Lavorl interferenti con condotte gas - Prevenzione e controlli— -~ — — ———— -~

L'attivita preventiva di protezione delle condotie gas da possibili modifiche del normale stato di funzionamento
indotte da lavori con esse [nterierenti, costituisce per ltalgas Reti strumento essenziale per preservare la sicurezza
dell'erogazione.

Nell'ambito delle iniziative ir tal serso intraprese, nella consapevolezza che 1l raggiungimento dell'obiettivo non pud
prescindere da proficui rapportl di collaborazione e informazione con quantl svolgono attivita che possono
comportare la manomissicnz de! suolo, desideriamo, con la presente, richiamare |'attenzione di codesta/o Spett.le
Amministrazione Comunale di Quarto sugli aspeftf precipui da tenere presenti In occasione di laveri, per un'efficace
azione di coordinamento e prevanzione. .

Rammentiamo innanziluttc che, con specifico riferimento agli interventi nel sottosuolo, |a vigente Norma UNI 10576
“Protezione delle tubazioni gas durante | lavori nel sotiosuole”, recepita dalla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e dal
DM 16 aprile 2008, rappresenta i testo di riferimento e sancisce che una prima forma di protezione per la rete del
gas esistente (e per le reti esistenti) consiste nella disponibllita di una corretta informazione e nella comunicazione
feciproca tra le parti Interessate nelia reallzzazione ¢ nuove opere. -

Per Il raggiungimento del sudca'to obisttive si rende necessario promuovere Iniziative volte a' favorire la
consultazione e il coordinamentc tra i Gestori, e tra questi e I'Amministrazione locale, per assicurare |'esame
conglunto del programml laveri, Uindividuazlone dai oriteri di gestione degli interventi e la corretta gestione deile
interferenze tra le ratl gas esistenti e le nuove opere.

Al fine di poter effettuare eventuall Interventi i protezione preventiva: dei nostri implanti e controlll in loco, per

minimizzare | rischi di dannsggiamento, & nasiro interesse conoscere con il dovito anticipo l'esecuzione e -

I'esecutore dl opere Interfesenti an condatte gas ¢ sagnatamente di quelle che comportino scavi nel sctl.‘osuolo ad

esse contigui.

Al tal proposite ci pare utile porrs =liz cortesa attenzione di codesta/o Spettle Amministrazione Comunale dl Quarto

quanto raccomandato al punic £.7.2 della succiiata Norma UNI 10576,

DI fondamentale importanza risuiiz la consultazions delle nostre mappe da parte di chiunque sia In procinto di

manomettere il suolo, al fire dl accertare la pressnza o meno di tubazionl gas nel luoge Interessato dal lavorl. Alle
. scopo occorre rivolgersi allUnita lizigas Reticompelents per territorio, Il cul recapito & riportato in calce alla presenie

missiva.

Polo Campania - Travarsa Bensdstic Bin, 12 ~ 80142 Napoli
PEC polocarnpanla@pec ltalgasratl.it

ltalgas Reti S.p.A. ;
Sede Soclale in Torino, Caphtals so Eure 252.253.214,00 i.v.

Registro Imprese di Torino - Codise 2 IV5 00489490011 — R.E,A. Torino n. 1082
Societd soggetta all'attivity dl direzions & coordina mante di italgas S.p.A. Sacietad con unico socio.

!

i |

|

JO—



[ PN

=
=
o
(=]
[
@
-
»
=
w
a
=
=
=
=
o

0-2/2~9.~8E-8£0000-200!

Comune di Quarto - Protocollo n. 2432320118 izl 05/07/2048
|

italgas

Reti

Come disposto dall'art. 121 del Decrelo Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, prima dell'inizio di ognl intervento & necessario
rilevare l'eventuale presenza di gas nella zona interessata dai lavori. Nel caso se ne constati [a presenza, occorre

immediatamente avvisare il personale reperibile del’Unitd Italgas Reti temitorialmente competente, provvedendo
contestualmente a sospendere qualsiasi operazione nello ed in prossimita dello scavo, che deve essere evacuato e
presidiato., Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso In cul nel corso dei lavoii si.verlfichino
danneggiamenti delle tubazioni che comportino fuofiuscita di gas.

In generale, deve essere tempestivamente segnalato alila compstente Unita ltalgas Reti qualslas! danno arrecato alle
condotte gas nel corso dei lavori (ad esempio incisione di tubi di polietilene, danneggiamento del rivestimento di
tubazioni di acclalo ecc.).

In relazione alle condizioni di sostegno delle tubazioni, riveste inoltre per noi particolare, interesse ricevere anche le
segnalazionl relative a cedimenti anomall delle pavimentazioni stradali e di perdite su condotie.fognarie e di
acquedotto,

Durantel'esecuzlone dei lavori-deve assere-posia la.massima. attenzione.a.non creare_interferenze per contatto diretto
tra superfici metalliche e tubazioni gas preesistanti, per non generare fenomeni corrosivi reciprocl. E al riguardo inolire
opportuno che, nel caso sia rilevata I'esistenza di interferenze di tale tipo, venga informato il personale Italgas Reti, in
mode che possano essere concordati gll accorgimentl da adottare per rpristinare le con'ette condizioni di non contatio
e di mutud protezione.

I
In riferiménto alle problematiche connesse con la presenza.di installazioni elettriche in [uoghi con pericoli di
esplosione ed incendio, ricordiamo che costituiscono sorgenti di emisslone (cfr. CEl EN 60079-10) le seguenti
componentl degli implanti gas:
- flange e riduttor] di pressione contenuti In armadi metallici;
- estremi del tubl sfiato di valvole di sicurezza;
- prese d'aria di camerette inteitate contensnti valvole o riduttorl di pressione.

Evidenziamo pertanto la necessita che in corrispondenza di installazioni Italgas Reti del tipo sopra descritto, siano

 fispettate ie distanze di sicurezza previste dalla vigente normativa,

' Segnaliarho in ultimo che & fondamentale che skano edotti sul contenuti della presente comunicazione anche gli

operatori terz] Vostri appaltatori, ai quali preghiamo cortesemente codesta/o Spett.le Amministrazione Comunale di
Quarto di estendere I'informativa.

Da parte nostra assicuriame, per cocerenza e reciprocitd, 1l massimo impegno per una corretta esecuzione degli
impianti gas e, nel caso, per Ja doviita infarmativa alls parti interessate.

Confidande che gquanto suesposto frovi risconiro e condivisione da parte di codesta/o Spettle Amministrazione
Comunale di Quarto, che ringraziamo per l'attenzione riservata alle comuni finalita di slcurezza ‘restiamo a
disposizione per eventuali uiteriori deiucidazioni, & con llioccasione poigiamo distinti saluti.
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